
Code Naam Eenheid Aantal Minimum P10 Gemiddelde Maximum
Onder-

grens
Boven-

grens
Aantal 

onderschrijdingen
Aantal 

overschrijdingen

0120 Temperatuur °C 26 7,5 7,8 12,5 19,3 - - 0 0

0122 Zuurstof mg/l O2 13 5,3 8,6 9,6 11,5 - - 0 0

0126 Troebelingsgraad FTE 13 1,4 2,1 3,4 5,5 - - 0 0

0128 Gesuspendeerde stoffen mg/l 7 <2 <2 3,1 5,7 - - 0 0

0180 Zuurgraad pH 39 8,34 8,36 8,57 8,90 - - 0 0

0401 TOC (Totaal organisch koolstof) mg/l C 7 4,0 4,0 4,2 4,5 - - 0 0

0222 Waterstofcarbonaat mg/l HCO3 13 110 110 120 130 - - 0 0

0224 Carbonaat mg/l CO3 10 <5 <5 <5 8,4 - - 0 0

0,2 4,2 4,3

Anorganische stoffen 7,2 120 130

2,1 <5 6,6

1,5 3,1 4,4

0,17 8,54 8,82

Algemene parameters 4,1 11,8 18,3

1,6 10,0 11,1

1,2 3,3 5,2

PPPT9M080UITG

Afgeleverd Water, PPT

01-10-2023 : 01-01-2024

Gekozen normstelsel: extern - 

Parametergroep
Standaard 
Deviatie P50 P90

Parametergroep tonen: Ja

Individuele resultaten tonen: Nee

Soort resultaat: NVT

Groeperen op: Monsterpuntcode

Normstelselsoort: extern

Normstelsel: Stelsel van monsterpunt

Startdatum: 01-10-2023

Eindatum: 01-01-2024

Omrekentype: geen

Perioderapportage Productie

Naam filter Waarde filter

Rapportagecluster: PIW WBB AW landbouwwater
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